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armature. Statički proračun i armaturne planove izraditi sukladno propisima i pravilima 
struke. 
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Na priloženim skicama dana je shema nosive armiranobetonske konstrukcije objekta. U 
tablici su zadane sve potrebne dimenzije i djelovanja na konstrukciju.(stepenice su 
zasebni statički sustav!) 
Oznaka Veličina Jedinica Opis 
H 2,84 (m) visina etaža 
q 3,5 (kN/m2) uporabno opterećenje 
Zv III  zona vjetra 
ag 0,50 (m/s2) proračunsko ubrzanje tla 
S B 500 B  armatura 




















































Zadana je shema nosive konstrukcije obiteljske kuče namjene sa svim potrebnim 
dimenzijama (prilog zadatku). Također su zadana djelovanja na konstrukciju, te za neke 
elemente nacrtati planove oplate i armature. Statički proračun i armaturne planove 
izraditi sukladno propisima i pravilima struke. 
 
KLJUČNE RIJEČI: 
Armiranobetonska obiteljska kuća , numerički model, statički proracun, plan armature. 
 
ABSTRACT: 
The default scheme bearing structures reinforced concrete facility for family living, 
with all the required dimensions (Annex task). Also the default action on the structure, 
and for some elements draw plans and reinforcement. Structural analysis and 
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1. TEHNIČKI OPIS 
 
Predmet ovog rada je projekt armiranobetonske nosive konstrukcije stambenog objekta. 
Predmetna građevina sastoji se od prizemlja , 1. Kata i visokog potkrovlja.  
Visina građevine iznosi 8,52 m, a tlocrtna površina građevine iznosi 9,55 x 12,25 m. 
Nosiva konstrukcija objekta je monolitni AB gradnja, a čine je zidovi,stup i grede iznad 
koje je   armiranobetonska ploča. Zidovi se oslanjaju na temeljne trake. Rezne sile u 
pločama i gredama dobivene su pomoću programa AspalathosLinear, a korišten je 
ravninski model. Sve armiranobetonske ploče su debljine d=18.0cm. Grede su 
dimenzija b/h 25/40. Rezne sile u stupovima za različite kombinacije opterećenja 
dobivene su pomoću programa AspalathosLinear, a korišten je prostorni model 
(pločasti i štapni). Stup je dimenzije 25/25 i oslanja se na nastavak temeljne trake od 
zida sjeverno.  Za vertikalnu komunikaciju između katova predviđeno je armirano-
betonsko stepenište debljine nosive ploče d=18.0 cm. 
Izračunato stalno opterećenje za poziciju 200(krov) iznosi 7,48 kN/m2, a uporabno 
opterećenje (prema propisima) iznosi 1,0 kN/m2. Zadano je uporabno opterećenje za 
poziciju 100 i iznosi 3,5 kN/m2, stalno opterećenje je 7,70 kN/m2. Građevina se nalazi 
u  III. vjetrovnoj zoni s dozvoljenom brzinom vjetra vb0= 35 m/s. 
Dozvoljeno  naprezanje u tlu na dubini temeljenja iznosi бdop = 0.50 Mpa. 
Za nosivu armiranobetosnsku konstrukciju odabran je beton C 30/37 i čelik za 
armiranje B 500B. 
Za sve armiranobetonske nosive elemente izvršen je proračun za granično stanje 
nosivosti, a za neke elemente izvršena je provjera graničnog stanja uporabljivosti. Na 
osnovi proračunskih vrijednosti momenata i dobivenih površina armature, te odabranih 
mreža i šipaka  napravljeni su armaturni planovi za neke elemente konstrukcije. Svi 
nacrti i prikazi krojenja armaturnih mreža ploče, grede i stupova nacrtani su pomoću 
programa AutoCAD  priloženi su u radu. 





2. GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE NOSIVIH ELEMENATA 
         
-visina ploče:                                                          




Ld maxpl ===    
⇒  odabrano: 18=pld cm 














Odabrana širina grede b=25 cm 
                                                                    
            
 
               
                                   
                                    Slika 2.1. Poprečni presjek grede 
 
 Za sve nosive elemente u x i y smijeru na pozicijama 100 i 200 odabran je isti 






Slika 2.2. Prikaz dimenzija greda i ploča poz. 200   
 





3. ANALIZA OPTEREĆENJA 
 
3.1. POZICIJA 200 – KROV 
 
3.1.1. Stalno opterećenje 
 
Slika 3.1. Presjek ploče poz. 200 
Tablica 3.1. Stanlno opterećenje poz.200 
 
 d (m) γ (kN/m3) 
d·γ 
(kN/m2) 




AB.estrih  0.05 25.0 1.25 
Hidroizolacija + parna brana 0.01 20.0 0.20 
Toplinska izolacija 0.10 5.0 0.50 
AB ploča 0.18 25.0 4.5 
Podgled 0.02 19.0 0.38 
 
Ukupno stalno opterećenje: g200 = 7.48 (kN/m2) 
Krov je pod nagibom! Nagib krova je 13 lijevo od sljemena i 17 stupnjeva desno od 


























3.2. POZICIJA 100 – ETAŽE 
 
3.2.1. Stalno opterećenje 
 

























 d (m) γ (kN/m3) d·γ (kN/m2) 
Pregrade   1.00 
Završna obrada poda-parket 0.02 12.0 0.24 
AB estrih 0.05 25.0 1.25 
Toplinska izolacija 0.04 5.0 0.20 
Hidroizolacija 0.005 20.0 0.10 
AB. Ploča 0.18 25.0 4.50 





3.2.2. Uporabno opterećenje 
 
Uporabno opterećenje se uzima prema pravilniku: HRN EN 1991-2-1. 
U našem slučaju, zadano je zadatkomq100=3.5 kN/m2 
 



















Slika 3.12. Presjek stubišta 
- Broj visina stuba (za jedan stubišni krak):  
  n v = H/2·v = 2,84/2·0,1775 = 8 visina   ns=7 
 - Širina stube:  
  2·vs + šs = 63 ⇒šs = 63-2·17,75 = 27,5 cm   
 - Duljina kraka:  
  L k = ns·šs = 7 ·27,5 = 192.5 cm   
 - Kut α:  
 tgα = 0,5·H/Lk = 1,42 ·1,952 = 0,727 ⇒ 





 - Odabrana duljina podesta:  
  L p ≥ 1,20 m  Lp=1,2m h′ =  hcosα  =  18cos 36,02 =  22,25cm 
 
 
Tablica 3.3. Stalno opterećenje stubišta 
 





Završna obrada gazišta – kamena 
ploča 0.02 28.0 0.56 
Cementni namaz (max. 1,0 cm) 0.01 20.0 0.20 
Stuba 0.0887 24.0 2.13 
AB ploča (h'=22,25 cm) 0.225 25.0 5,625 
 
Ukupno stalno opterećenje : gst = 8,515 (kN/m2) 
 
3.3.2. Uporabno opterećenje 
 
Uporabno opterećenje se uzima prema pravilniku: HRN EN 1991-2-1.  
U našem slučaju, uzet ćemo ga jednako kao na međukatnim  pločama:  







3.4. OPTEREĆENJE VJETROM 
 
Dimenzije zgrade su: 𝐿𝐿1=9,5m, 𝐿𝐿2=16m, H =8,7m. 
Objekt se nalazi u III. vjetrovnoj zoni, na visini od 150 m.n.m 
Osnovna brzina vjetra: vb,0 = 35 m/s   (za III. Zonu)
 
 
Slika 3.13. Zemljovid područja opterećenja vjetrom 
Referentna brzina vjetra:   𝑣𝑣𝑏𝑏 = 𝑐𝑐𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ∙ 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 ∙ 𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇 ∙ 𝑣𝑣𝑏𝑏,0 cDIR  - koeficijent smjera vjetra → cDIR = 1.0 cTEM - koeficijent ovisan o godišnjem dobu → cTEM = 1.0 cALT   - koeficijent nadmorske visine → cALT = 1 + 0,0001 ∙ as 
𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇 = 1 + 0,0001 ∙ 150 = 1,015 
𝑣𝑣𝑏𝑏 = 1,00 ∙ 1,00 ∙ 1,015 ∙ 35 = 35,525 𝑚𝑚/𝑠𝑠 
Zgrada ima veću širinu od visine, a za mjerodavnu visinu uzimamo ukupnu visinu.  
 
Mjerodavna visina je veća od minimalne (2,00 m), pa je koeficijent hrapavosti: 
𝑐𝑐𝑟𝑟(𝑧𝑧) = 𝑘𝑘𝑟𝑟 ∙ ln (𝑧𝑧𝑒𝑒𝑧𝑧0) 
Koeficijent terena 𝑘𝑘𝑟𝑟 određuje se iz odgovarajuće tablice ovisno o kategoriji zemljišta. 







Tablica 3.4. Kategorije terena i pripadni parametri 
 
 
𝑘𝑘𝑟𝑟 = 0,215 → 𝑐𝑐𝑟𝑟(𝑧𝑧) = 0,215 ∙ ln � 8,70,30� = 0,724 
Srednja brzina vjetra tako iznosi:𝑉𝑉𝑚𝑚(z)=𝐶𝐶𝑟𝑟(z)∙ 𝐶𝐶0(z)∙ 𝑉𝑉𝑏𝑏 
𝐶𝐶0 - koeficijent topografije (uglavnom se uzima 1.0) 
𝑣𝑣𝑚𝑚 = 0,724 ∙ 1,0 ∙ 35,525 = 25,72 𝑚𝑚/𝑠𝑠 
Turbulencija: 
𝐼𝐼𝑣𝑣(𝑧𝑧) = 1
𝑐𝑐0(𝑧𝑧) ∙ ln�𝑧𝑧𝑒𝑒 𝑧𝑧0� � = 11,0 ∙ ln �8,7 0,30� � = 0,297 
 
Maksimalni tlak brzine vjetra qp(ze): 
𝜌𝜌𝑧𝑧𝑟𝑟 = 1,25 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3 
𝑞𝑞𝑝𝑝(𝑧𝑧) = [1 + 7 ∙ 𝐼𝐼𝑣𝑣(𝑧𝑧)] ∙ 𝜌𝜌𝑧𝑧𝑟𝑟2 ∙ 𝑣𝑣𝑚𝑚2(𝑧𝑧) = 𝑐𝑐𝑒𝑒(𝑧𝑧) ∙ 𝑣𝑣𝑏𝑏(𝑧𝑧) 














Djelovanje na zgradu: 
𝑤𝑤1,𝑒𝑒 = 0,8 ∙ 𝑞𝑞𝑝𝑝(𝑧𝑧) = 0,8 ∙ 1,27 = 1,016 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑚𝑚2 
𝑤𝑤2,𝑒𝑒 = 0,5 ∙ 𝑞𝑞𝑝𝑝(𝑧𝑧) = 0,5 ∙ 1,27 = 0,635 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑚𝑚2 
𝑤𝑤1,𝐷𝐷 = 0,75 ∙ 𝑤𝑤1,𝑒𝑒 = 0,75 ∙ 1,016 = 0,762 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑚𝑚2 
𝑤𝑤2,𝐷𝐷 = 0,75 ∙ 𝑤𝑤2,𝑒𝑒 = 0,75 ∙ 0,635 = 0,476 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑚𝑚2 
 
Slika 3.14.Opterećenje vjetrom 
Silu vjetra zadajemo u čvorovima modela. Određivanje sila u čvorovima modela 
vršimo prema utjecajnim površinama djelovanja vjetra. 
 
 






 X smjer 
Tablica 3.5. Desni bok  
Čvor Utjecajna površina Tlak 
vjetra(kN/m²) 
Sila u 
čvoru(kN) Širina(m) Visina(m) Površina(m²) 
1 3.5 2.84 9.74 1.016 10.1 
2 5.05 2.84 14.34 1.016 14.57 
3 3.05 2.84 8.66 1.016 8.80 
4 2.81 2.84 7.98 1.016 8.12 
5 1.31 1.42 1.86 1.016 1.89 
6 3.5 2.84 9.74 1.016 10.1 
7 5.05 2.84 14.34 1.016 14.57 
8 3.05 2.84 8.66 1.016 8.80 
9 1.5 2.84 4.26 1.016 4.33 
10 3.5 1.42 4.97 1.016 5.05 
11 5.05 1.42 7.17 1.016 7.29 
12 3.05 1.42 4.33 1.016 4.40 
13 1.5 1.42 2.13 1.016 2.16 
 
Tablica 3.6. Lijevi bok 
Čvor Utjecajna površina Tlak 
vjetra(kN/m²) 
Sila u 
čvoru(kN) Širina(m) Visina(m) Površina(m²) 
1 1.5 2.84 4.26 0.64 2.73 
2 6.50 2.84 18.46 0.64 11.81 
3 6.31 2.84 17.93 0.64 11.47 
4 1.31 1.42 1.86 0.64 1.19 
5 1.5 2.84 4.26 0.64 2.73 
6 6.5 2.84 18.46 0.64 11.81 
7 5 2.84 14.2 0.64 9.08 
8 1.5 1.42 2.13 0.64 1.36 
9 6.5 1.42 9.23 0.64 5.91 






Slika 3.16. Djelovanje vjetra u X smjeru (sile u kN) 
 Y smjer 
Tablica 3.7. Prednja strana 
Čvor Utjecajna površina Tlak 
vjetra(kN/m²) 
Sila u 
čvoru(kN) Širina(m) Visina(m) Površina(m²) 
1 1.31 2.84   3.72 1.016   3.78 
2 2.625 2.84 7.46 1.016 7.57 
3 3.335 2.84 9.47 1.016 9.62 
4 2.025 2.84   5.75  1.016   5.84 
5 2.625 2.84 7.46 1.016   7.57 
6 4.65 2.84 13.21 1.016 13.42 
7 2.025 2.84 5.75 1.016 5.84 
8 2.625 1.42 3.73 1.016   3.78 
9 4.65 1.42 6.60 1.016 6.71 





Tablica 3.8. Stražnja strana 
Čvor Utjecajna površina Tlak 
vjetra(kN/m²) 
Sila u 
čvoru(kN) Širina(m) Visina(m) Površina(m²) 
1 3.025 2.84   8.59 0.64 5.50 
2 4.65 2.84 13.21 0.64 8.45 
3 1.625 2.84 4.615 0.64 2.92 
4 3.025 2.84 8.59 0.64 5.50 
5 4.65 2.84 13.21 0.64 8.45 
6 1.625 2.84 4.615 0.64        2.92 
7 2.025 1.42 2.88 0.64        1.84 
8 3.025 1.42 4.29 0.64   2.75 
9 2.625 1.42 3.73 0.64 2.39 
10 1.625 1.42 2.31 0.64 1.48 
 
 









4. PRORAČUN PLOČA POZICIJE 200 
 
 Proračun reznih sila vršio se kompjuterskim programom AspalathosLinear. Prikaz 
rezultata dan je odvojeno za ploče i grede. 
 
4.1. MOMENTI SAVIJANJA U PLOČI POZICIJE 200 
 





Slika 4.1. Momenti Mx (kNm) 
 















































4.1.4. Granično stanje nosivosti 
 


















4.2. DIMENZIONIRANJE PLOČA POZICIJE 200 (krov) 
 
 
BETON: C 30/37; 
 fck = 30,0 MPa =30 N/mm2 ; γc =1.5 
 fcd = fck/γc = 30,0/1,5 = 20,00 MPa = 20.00 N/mm2 =2,0 kN/cm2 
ARMATURA: B 500 B; 
 fyk = 500,0 MPa = 500 N/mm2 ; γs=1,15 
 fyd = fyk/γs = 500,0/1,15 = 434,78 MPa =434.78 N/mm2=43.48 kN/cm2 
DEBLJINA PLOČE: h=18 cm 
ZAŠTITNI SLOJ: c=3 cm 







Slika 4.9. Poprečni presjek ploče d = h − d1 d1 = c + ∅2 = 2,5 + 0,5 = 3 cm 
c → zaštitni sloj  
STATIČKA VISINA PLOČE: 
d = 18 - 3 = 15cm 
 
Za sve presjeke odabrana je statička visina ploče d=15 cm. Izvršen je proračun 
armature za kombinaciju :  








µsd = Msdbeff .  d2. fcd = 2208100 ∗ 152 ∗ 2,00  = 0,049 
Očitano: :  εs1 = 10,0 ‰      εc2 = 1,4 ‰        ζ = 0,956       ξ = 0,123 As1 = Msdζ ∙ d ∙ fyd = 22080,956 ∗ 15 ∗ 43,48 = 3,54 cm2 







µsd = Msdbeff .  d2. fcd = 6088100 ∙ 152  ∙ 2,00  = 0,139 
Očitano: :  εs1 = 10,0 ‰      εc2 = 3,1‰        ζ = 0,904    ξ = 0,237 As1 = Msdζ ∙ d ∙ fyd = 6088 0,904 ∙ 15 ∙ 43,48 = 10,34 cm2 










Minimalna armatura:  
 
As1,min ≥ 0,26 · [fct,m / fyk ]· bt · d ≥ 0,0013 ·bt · d   
 bt  – širina vlačne zone  
d  – statička visina presjeka  
fyk – karakt. granica popuštanja čelika u N/mm2 
[fyk = 500 N/mm2  za čelik B 500B] 
 fct,m - srednja vlačna čvrstoća betona (iz tablice) 
[fctm = 2,9 N/mm2  za C 40/50]  
As1,min ≥ 0,26 ·3,9/ 500 ·100 ·15,0 = 3.04 cm2 /m  





5. PRORAČUN PLOČA POZICIJE 100 
 
5.1. MOMENTI SAVIJANJA U PLOČI POZICIJE 100 
 
5.1.1. Vlastita težina 
 
 
Slika 5.1. Momenti Mx (kNm) 
 





5.1.2. Dodatno stalno opterećenje 
 
 
Slika 5.3. Momenti Mx (kNm) 
 




5.1.3. Uporabno opterećenje   
 
 
Slika 5.5. Momenti Mx (kNm) 
 





5.1.4. Granično stanje nosivosti 
 
Mjerodavna kombinacija za proračun GSN:  Msd=1,35*(Mg+MΔg)+1,5*Mq 
 
Slika 5.11. Momenti Mx (kNm) 
Slika 5.12. 










5.2. DIMENZIONIRANJE PLOČA POZICIJE 100 
 
BETON: C 30/37; 
 fck = 30,0 MPa= 30 N/mm2 ; γc=1.5 
 fcd = fck/γc = 30,0/1,5 = 20,00 MPa = 20,00 N/mm2 = 2,00 kN/cm 2 
ARMATURA: B 500 B; 
 fyk = 500,0 MPa = 500 N/mm2 ;  γs = 1,15 
 fyd = fyk/γs = 500,0/1,15 = 434,78 MPa = 434.78 N/mm2= 43.48 kN/cm2 
DEBLJINA PLOČE: h=18 cm 
ZAŠTITNI SLOJ: c=2,5 cm d = h − d1 d1 = c + ∅2 = 2,5 + 0,5 = 3 cm 
c → zaštitni sloj  
STATIČKA VISINA PLOČE: 
d = 18 - 3 = 15cm 
 




































































      Moment Med= 75.51 kNm/m na ležajevima djeluje samo u pojedinim točkama. Zato ,           
      ćemo od momenta Med= 75.51 kNm/m odvojiti 30 % te s tim momentom ići u    
      dimenzioniranje ležaja , na točkama gdje je moment Med= 75.51 kNm/m i dalje idemo 
      u dimenzioniranje s tom vrijednošću. 
     75.51 – ( 75.51 * 30/100 ) = 75.51 -22.65 = 52.86 
    





























































Očitano: 0.9560.123‰4.1‰0.10 21 ==== ζξεε cs  





















Minimalna armatura:  
As1,min ≥ 0,26 · [fct,m / fyk ]· bt · d ≥ 0,0013 ·bt · d   
b t  – širina vlačne zone                                                                                                                                                
d  – statička visina presjeka                                                                                                                                    
fyk – karakt. granica popuštanja čelika u N/mm2  
  [fyk = 500 N/mm2  za čelik B 500B]                       
fct,m - srednja vlačna čvrstoća betona (iz tablice)    
[fctm = 2.9 N/mm2  za C 30/37]  
As1,min ≥ 0,26 ·2.9/ 500 ·100 ·15,0 = 2.26 cm2 /m  




























6. PRORAČUN GREDNOG NOSAČA POZICIJE 100 
6.1. MOMENTI SAVIJANJA I  POPREČNE SILE GREDE 
POZICIJE 100 
 
6.1.1. Vlastita težina 
                          
 
Slika 6.1. Momenti Mz (kNm) 
 













Slika 6.3. Momenti Mz (kNm) 
 





6.1.3. Uporabno opterećenje 
                     
 









6.1.4. Granično stanje nosivosti 
 




Slika 6.7. Momenti Mz (kNm) 
 
 
        
 
 






6.2. DIMENZIONIRANJE NA MOMENT SAVIJANJA 
 
BETON: C 40/50; 
 fck = 30,0 MPa= 30 N/mm2 ; γc=1.5 
 fcd = fck/γc = 30,0/1,5 = 20,0 MPa = 20.00 N/mm2 = 2,00 kN/cm 2 
ARMATURA: B 500 B; 
 fyk = 500,0 MPa = 500 N/mm2 ;  γs = 1,15 
 fyd = fyk/γs = 500,0/1,15 = 434,78 MPa = 434.78 N/mm2= 43.48 kN/cm2 
Polje : 
















































































































Minimalna armatura:  
As1,min ≥ 0,26 · [fct,m / fyk ]· bt · d ≥ 0,0013 ·bt · d 
b t  – širina vlačne zone                                                                                                                                                
d  – statička visina presjeka                                                                                                                                    
fyk – karakt. granica popuštanja čelika u N/mm2 
[fyk = 500 N/mm2  za čelik B 500B] 
fct,m - srednja vlačna čvrstoća betona (iz tablice) 
[fctm = 2.9 N/mm2  za C 30/37] 
As1,min ≥ 0,26 ·2.9/ 500 ·25 ·35 = 1.31 cm2 
As1,min ≥ 0,0013 ·bt · d =  0,0013 ·25 ·35 = 1.13 cm2
 Maksimalna armatura: 























































































































































































































Vidimo da i na mjestu maksimalne poprečne sile zadovoljavaju 
minimalne poprečne spone !  






6.4. KONTROLA PUKOTINA GREDE POZICIJE 100 
 
 Kontrola pukotina i progib grede proračunava se na granično stanje uporabljivosti. 
Mjerodavna kombinacija za proračun graničnog stanja uporabljivosti je: 
1.0 vlastita težina "+" 1.0 dodatno stalno "+" 1.0 korisno  
 
 
Slika 6.9.Moment (kNm) 
 
 







MEd = 21.56kNm 
Prognoza širine pukotine: wk = Sr,max ∙ �εs,m − εc,m � 
 
Proračun srednje deformacije armature: 





35,0 = 5.71 
x =  αe ∙As1
b
∙ �−1 + �2 ∙b∙d
αe∙As1
� =  5.71∙2.36
25
∙ �−1 + �1 + 2 ∙ 25∙ 35
5.71∙2.36� = 5.63 cm 
σs = MEdz ∙As1 ≈ MEd�d−x3 �∙As1=  = 2156�35−5.633 �∙ 2.36 =27.58 kN /cm2 =275.80MPa 
ρp,eff =  As1Ac,eff =  As1b ∙ 2.5 ∙ d1  = 2.3625 ∙ 2.5 ∙ 5.0 = 0.0076 (εsm − εcm) = 275.8 − 0.4 ∙ 2.90.0076 ∙ (1 + 5.71 ∙ 0.0076)200000 ≥ 0.6 ∙ 275.80200000 116.54200000 > 165.48200000 (εsm − εcm) = 0.00059 
 











MEd = 12.95kNm 
Prognoza širine pukotine: wk = Sr,max ∙ �εs,m − εc,m � 
Proračun srednje deformacije armature: 






35,0 = 5.71 
x =  αe ∙As1
b
∙ �−1 + �2 ∙b∙d
αe∙As1
� =  5.71∙1.51
25
∙ �−1 + �1 + 2 ∙25∙35
5.71∙1.51� = 4.59 cm 
σs = 
MEd
z ∙As1 ≈ MEd�d−x3 �∙As1 = 1295�35−4.593 �∙ 1.51 = 25.62 kN /cm2 = 256.20Mpa 
ρp,eff =  As1Ac,eff =  1.51b ∙ 2.5 ∙ d1  = 1.5125 ∙ 2.5 ∙ 5.0 = 0.0048 (εsm − εcm) = 256.2 − 0.4 ∙ 2.90.0048 ∙ (1 + 5.71 ∙ 0.0048)200000 ≥ 0.6 ∙ 256.2200000 7.91200000 > 153.72200000 (εsm − εcm) = 0.000040 
 
Neće doći do pojave pukotina. 
 
Ostale grede na poziciji 100 i 200 armirati će se istom armaturom kao i ova 
greda jer su istih dimenzija  25x40 , relativno istih raspona i manjih 




6.5. KONTROLA PROGIBA GREDE POZICIJE 100 
 
Progib kontroliramo za nefaktorizirano opterećenje i bez utjecaja puzanja. 







Beton: C 30/37; fck=30.0 MPa 










































Progib homogenog presjeka: 
As1 = 3∅10 = 2.36 cm2 






















































































Progib potpuno raspucanog presjeka: 
cmx 63.5= (izračunato kod pukotina) 
( ) ( )[ ]





























































































0.11 =β - Rebrasta armatura 


























































7. PRORAČUN STUBIŠTA 
 
7.1. MJERODAVNE REZNE SILE 
 
 Stubište je u ovom objektu predstavljeno kao zaseban objekt. Proračunavanje 
momenata na stubištu vršit će se kompjuterski kao i dosada programom Aspalathos. 
   
 
 









                                                Slika 8.2. Prikaz momenata Mx (GSN) 
    
 
                             
 
 
                                                      Slika 8.3. Prikaz momenata My (GSN) 
 
























































































8.  PRORAČUN ZIDOVA 
8.1. POMACI 
 










8.2. MOMENTI SAVIJANJA I  UZDUŽNE SILE ZIDOVA 
 
Kombinacije opterećenja s VJETROM (uobičajena kombinacija) 
 
1. kombinacija opterećenja: xWqgg ⋅+⋅+∆+⋅ 5,15,1)(35,1  
2. kombinacija opterećenja: yWqgg ⋅+⋅+∆+⋅ 5,15,1)(35,1  
 
8.2.1. Kombinacija 1 
 
                                          
 
                                                    
   











                                                           
 
                                     Slika 8.2 Dijagram momenata savijanja My 
 
                                                 
 
  




8.2.2. Kombinacija 2 
 
 
                                                                              
 
                                                         
 
























                                    Slika 8.4 Dijagram momenata savijanja My 
 
 
                                                        





8.3. DIMENZIONIRANJE ZIDOVA 
 
   Rezne sile dobivene u programu AspalathosLinearsu po teoriji I. reda.  
 
 
Tablica 8.1. Rezne sile u stupovima 
 
  M(kNm) N(kN) 
Kombinacija 1 MaxN 2138.47 -4016.28 
Kombinacija 2 MaxN 2140.36 -4068.52 
 
                                           
MEds = MEd+ NEd· L2/2 
 
MEds = 2140,36 + 4068,52· 10,10
2
 = 22686,39 kNm 
 
 
As1= MEds/z·fyd– NEd/fyd 
 
As1= 22686,39
22,5·43.48 − 4068,5243.48 = - 70,38 cm2       
 
 














9. PRORAČUN TEMELJA  
 
9.1.  DIMENZIONIRANJE TEMELJA 
 
Temelj je proračunat za granično stanje nosivosti. Za dobivanje mjerodavnih 
naprezanja na spoju zid – temelj korištene su slijedeće kombinacije opterećenja: 
 1,35 ∙ gvl.težina + 1,35 ∙ gdodatno stalno + 1,5 ∙ q + 1,5 ∙ wx 
 1,35 ∙ gvl.težina + 1,35 ∙ gdodatno stalno + 1,5 ∙ q + 1,5 ∙ wy 
 
 
• 1. kombinacija:N= 4016,28 kN     M = 2138,47 kNm 
 





















Širina temelja: 0,65 m 
Širina temelja će se povečati zbog iznimno velikog momenta i uzdužne sile , 20 cm sa 
svake strane. Ukupna širina temelja iznosit će : 1,05m 
Duljina temelja: 10,75 m 
Visina temelja: 0,60 m 
Težina temelja: Nt=10,75*1,05*0,6*25=169,31 kN 
 













9.2KONTROLA NAPREZANJA NA DODIRNOJ PLOHI TEMELJ – 
TLO 
 
σ1,2 = NA ± MW 
                                                   A=10,75*1,05=11,28m2 W = bh26 = 1,05 ∙ 10,7526 = 20,22 m3 
 
• 1. kombinacija  
 
N=4016,28kN          >NEd=N+Nt=4016.28+169,31=4185,59 kN 
M=2140,36 kNm 
σ1,2 = NA ± MW = 4185,5911,28 ± 2140,3620,22 = 368,67 ± 105,85 
σ1 = 474,52 kN/m2 < 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑 = 500 𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚2 
σ2 = 262,82 kN/m2 < 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑 = 500 𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚2 
 
• 2. Kombinacija 
 
N=4068,52kN          >NEd=N+Nt=4068,52+169,31=4237,83 kN 
M=2138,84 kNm 
 
σ1,2 = NA ± MW = 4237,8311,28 ± 2138,8420,22 = 375,69 ± 105,78 
σ1 = 481,47 kN/m2 < 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑 = 500 𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚2 




9.3.PRORAČUN ARMATURE TEMELJA 
 
 Momenti u presjeku 1-1 M1−1 = σ1−1 ∙ b1 ∙ b12 + (σ1 − σ1−1) ∙ b12 ∙ 23 ∙ b1 
σ1−1 = σ1 − b1b ∙ (σ1 − σ2) 
 
• 1. kombinacija  
σ1−1 = 474,52 − 0,41,05 ∙ (474,52 − 262,82) = 432,18 kPa 
 M1−1 = 432,18 ∙ 0,40 ∙ 0,402 + (474,52 − 432,18) ∙ 0,402 ∙ 23 ∙ 0,40 M1−1 = 39,66 kNm 
 
 













• 2. kombinacija 
• σ1−1 = 481,47 − 0,401,05 ∙ (481,47 − 269,91) = 439,16 kPa 
• M1−1 = 439,16 ∙ 0,40 ∙ 0,402 + (481,47 − 439,16) ∙ 0,402 ∙ 23 ∙ 0,40 























Mjerodavni moment za proračun armature: Msd1−1 = 45,29 kNm 
Klasa betona: C30/37 → fck = 30 MPa     → fcd = 301,5 = 20,00 MPa = 2,00 kN/cm2 
Zadana armatura: B500B → fyk = 500 MPa → fyd = 5001,15 = 434,78 MPa =43,48 kN/cm2 
 
μsd = Msdb ∙ d2 ∙ fcd = 45,29 ∙ 100100 ∙ 552 ∙ 2,00 = 0,0075 
Očitano: εs1 = 10.0 ‰,   εc2 = 0,5 ‰,   ξ = 0,048  ,  ζ=0,984 As1 = Msd,1−1fyd ∙ ζ ∙ d = 45,29 ∙ 10043,48 ∙ 0,984 ∙ 55 = 1,92 cm2/m′ 
Odabrana armatura:  As1,odabrano = 1,92�cm2m′ � 
U donju zonu temelja: 
Odabrana armatura: mreža Q196 (As1 = 1,96 cm2/m′ ) 















10.1. ARMATURA  PLOČE  POZICIJA  100 
10.2. ARMATURA  PLOČE  POZICIJA 200 
10.3. ARMATURNI  PLAN  GREDE  POZICIJE  100 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































POZ. OBLIK L(cm)KOM.Ø MASA (kg)
JED. MASA
(kg/m)
ISKAZ  REBRASTE  ARMATURE 
1
2
UKUPNO:   (KG)    24,39
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